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SOLVÄRMT TAPPVATTEN TILL SJUKHEM 




Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 790572-5 
från Statens råd för byggnadsforskning till Göteborgs 
och Bohus läns landsting, centrala byggnadsnämnden, 
Göteborg.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att 




Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm
LiberTryck Stockholm 1980 050955
FÖRORD
Statens råd för byggnadsforskning har gett Göteborgs och Bohus 
läns landsting ekonomiskt bidrag för en förstudie avseende 
möjligheterna att nyttja solfångare för förvärmning av tapp­
varmvatten inom två sjukhem belägna i Mölnlycke och Ytterby, 
som är under planering.
Centrala byggnadsnämnden i landstinget har varit anslagsmotta­
gare med byggnadschef Lars Olof Olsson som projektledare. 
Utredningen har utförts av RNK installationskonsult ÄB, 
Göteborg, där Sixten Ankargren är handläggare för objekten, 
medan Thore Abrahamsson och Mircea Abrahamsson svarat för ut­
redningsarbetet .
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SAMMANFATTNING
Följande utredning belyser de teJmiska och ekonomiska förut­
sättningarna att utnyttja solenergi för varmvattenberedning 
inom sjukvårdssektorn.
De aktuella objekten är två nyprojekterade sjukhem i Mölnlycke 
och Ytterby tillhörande Göteborgs och Bohus läns landsting.
Sjukhemmen planeras för 75 st vårdplatser var och beräknas få 
ett energibehov för varmvattenberedning av storleksordningen 
0,9 MW/dvgn eller 27 MHh/månad.
2Den erforderliga solfangarvtan har beräknats till 150 m . På 
grund av den planerade utformningen av sjukhemmen bör sol-» 
fångarna i Mölnlycke orienter|s med 75 ra mot SSO och 75 in 
mot VSV, m^dan i Ytterby 85 m orienteras mot SSV och reste­
rande 65 iri mot OSO.
Solfångarna lutas 30' mot horisontalplanet på grund av dels 
den planerade takutformningen, dels energimässigt optimala 
förhållanden.
Två olika beräkningsmetoder har utnyttjats vid beräkning av 
den tillgodogjorda solenergin via solfångarna. I Mölnlycke 
och Ytterby kan teoretiskt 90 MMh/år sparas vid respektive an­
läggning. Detta motsvarar 28 % av energiförbrukningen för 
varmvattenberedning.
Initialkostnaderna för de tänkta utformningarna i Mölnlycke 
och Ytterby uppgår till 285.000:- kronor resp. 300.000:- kronor 
med 1-glastäckning på solfångarna. Med 2-glastäckning ökar 
kostnaderna med 15.Ö00:- kronor per anläggning. Drift- och 
underhållskostnaderna beräknas till 5.000:- kr/år för resp. 
anläggning.
Utgår man från 10 % kalkylränta och normal avskrivningstid 
varierer årskostnaderna mellan 38.400:- och 42.200:- kr/år 
beroende på anläggning och antal glasskikt. Detta ger ett 
pris på insamlad energi av 426:- - 470:- kr/MWh.
Anläggningarna är alltså ej lönsamma med dagens energipris.
Energipriset har emellertid efter den så kallade energikrisen 
1973 ökat med en takt av 10 - 15 % per år och med fortsatt 
trend ökar möjligheterna för lönsamhet inom solenergiområdet.
En 15 %-ig energiprisökning skulle innebära att de i denna 
rapport studerade objekten blir lönsamma efter 8 år.
I energibesparande syfte och för.att skaffa erfarenheter inom 
solenergiområdet bör de två studerade objekten förverkligas. 
Beräkningarna ger ej någon klar anvisning avseende valet av 
solfångare (1-glas alternativt 2-glas täckning). För att öka 
erfarenhetsutbytet kan förslagsvis den ena anläggningen utrus­
tas med solfångare av 2-glastyp och den andra med 1-glasför- 
sedda solfångare.
hHjEdning1.
1 ■ 1 Problemställning
Solenergin kan infångas med hjälp av solfångare, lagras en 
godtycklig tid i en ackumulator och därefter utnyttjas av 
olika typer av förbrukare. Energiförluster uppstår vid alla 
de skedena, men främst i lagringsskedet och står i direkt 
proportion till den tid som solenergin lagras. Bästa lönsam­
het nås om solenergin förbrukas samtidigt som den infångas. 
Följaktligen vore det önskvärt om det maximala energibehovet 
förelåg sommartid.
Ett tillämpningsområde som i viss mån liknar ovanstående för­
hållanden är varmvattenberedning inom sjukhussektom, där 
varmvattnet huvudsakligen brukas dagtid och där energibehovet 
är jämnt fördelat under året.
1.2 Projektet
Aktuella objekt är två nya sjukhem, Ifölnlycke och Ytterby, 
som skall uppföras av Göteborgs och Bohus läns landsting. Var 
och en av anläggningarna har 78 st vårdplatser. Värmebehovet 
för varmvattenberedning inom respektive objekt beräknas uppgå 
till cirka 0,9 M!h/dygn eller 27 IMi/månad.
Byggnaderna planeras för en taklutning av 30'. De takytor på 
vilka solfångare kan placeras har, vad gäller tölnlycke^orien- 
tering not SSO och VSV. För objektet i Ytterby kan 85 m sol- 
fångaryta orienteras mot SSV och resterande ytbehov mot OSO.
2. BERÄKNINGSMETODIK
Beräkningarna för insamlad solenergi via solfångare har ut­
förts med hjälp av två olika beräkningsmodeller.
Den ena metoden redovisas i arbetsrapporten "Solvärmesystem 
för husuppvärmning i Skandinavien", upprättad av Valdis Girdo, 
Kungliga Tekniska Högskolan. Där uppdelas arbetsgången i mind­
re delberäkningar, typ subrutiner, vilka avser helklart, halv­
klart och mulet väder. Dessa består i sin tur av två beräk­
nings fall, en för direkt och en för diffus solstrålning. Be­
räkningsmetoden benämns fortsättningsvis för Metod I.
Den andra metoden kallas för F-chart och är utvecklad av 
Beckman, Klein och Duffie, University of Wisconsin, USA. 
Beräkningsmetoden benämns fortsättningsvis för Metod II.
3. SYSTEMBESKRIVNING
3.1 Förutsättningar
De aktuella anläggningarna har 75 st vårdplatser var. Värme­
behovet för varmvattenberedning inom objekten uppgår till 
0,9 MWh/dygn eller 27 MMh/månad, vilket även avser hetvarmvat- 
ten och beräknas vara relativt jämnt under året. Vattentempe­
raturer 55'C och 90‘C.
3■2 Principlösning
Med ledning av dvgnsenergibehovet för varmvattenberedning er­
hålls ett optimalt utnyttjande av solfångarna när den insam­
lade solenergin under en varm sommardag är lika med eller 
mindre än dygnsenergiförbrulaiingen. På grund av detta kan 
volymen på ackumulatorn reduceras kraftigt.^ Lämplig solfångare 
och ackumulatorvolym, 150 nr respektive 3 m .
Varmvattenbehovet föreligger i de aktuella fallen jämnt under 
året, såväl sommar som vinter. Maxima.lt instrålad solenergi 
under året mot en area fås om den orienteras mot söder och 
lutar 30‘ - 45' mot horisontalplanet.
Byggnadernas orientering avviker från norr enligt ritningsun- 
derlaget» vilket innebär a£t solfångarna i Mölm^ycke orienteras 
ited 75 ni mot SSO och 75 in „not VSV, medan 35 m orienteras 
mot SSV och resterande 65 m mot OSO i Ytterby. Solfångarna 
lutas 30' mot horisontalplanet.
Anläggningens principiella utformning framgår av bilagda prin­
cipskiss (bilaga 3).
Solfångaranläggningen utformas som ett slutet system med gly- 
kolblandat (antifrogen L) vatten för att eliminera frvsrisken 
vintertid och förhöja kokpunkten sommartid.
3Solenergin lagras i ackumulatorn (volym 3m), vilken möjlig­
gör en viss tidsförskjutning mellan laddning och uttag.
Vätskecirkulationen mellan solfångarna och ackumulatorn åstad­
kommes med hjälp av pumpar. När solenergi ej finns att till­
gå stoppas cirkulationspumpama för laddningskretsama.
Solfångarna består av en svartmålad absorbatoryta av metall 
som är täckt med en eller två glas- eller plastrutor.
Erforderlig eftervärmning av förbrukningsvarmvattnet sker på 
konventionellt sätt via en varmvattenväxlare eller medelst 
eIpatroner.
Solfångarnas placering på tak framgår av bil. 4 - 7.
4. EtIERGIBERÄKNINGAR
4.1 Beräkningsmetod I
Denna metod refererar till "Solvärmesystem för husuppvärmning 
i Skandinavien", Valdis Girdo, KTH.
Soldata till beräkningsarbetet har hämtats frän "WS-handbo- 
ken" i form av antalet månadsvisa klara och mulna dagar för 
perioden 1931 - 60. Direkt normalt instrålad soleffekt mot 
en yta på jorden vid helklart väder har erhållits från "Sol­
instrålning mot fönsterytor i Sverige", Gunnar Pleijel.
Månadsvisa medelvärden av uteluftstemperaturen under dagtid 
kl. 08.00 - 18.00 och för perioden 1931 - 60 har erhållits 
från "WS-handboken".
Kallvattentemperaturen varierar under året och beräknas anta 
+7'C vintertid (oktober - mars) och +15‘C sommartid (april - 
-september).
Lagringstankens ackuntuleringsförmåga mellan temperatumivåema 
+10'C och +80'C är ungefär 0,20 JMi. Dygnsförbrukningen av 
energi för varmvattenberedning är 0,9 MMh. Solfångarna kan 
maximalt leverera 0,9 MNh under en varm molnfri sommardag. 
Följaktligen kommer lagringstanken att hålla en låg tempera­
tur och den ingående vattentemperaturen till solfångarna Jean 
beräkningsmässigt antas till samma värde som förbruknings- 
kallvattnet med +5‘C pås.lag för hänsyn till värmeväxlaren.
2Vattenflödet i solfångarna beräknas till 40 - 50 l/h,m , vil­
ket ger en temperaturhöjning av +17"C vid maximal solinstrål­
ning.
Beräkningarna har utförts för solfångare med svartmålad ab- 
sorbatoryta täckta med 1 glas alternativt 2 glas.
Båda beräkningsmetoderna baseras på att solfångarna oriente­
ras mot seder. I de båda aktuella fallen har solfångarna 
orienterats i en avvikande riktning, varför beräkningsresulta­
tet har fått justeras. Underlag för detta har erhållits från 
byggforskningsrapport "R86:1977, Möjlig användning av sol­
fångare i stadsbebyggelse - en inventering", Karin Widegren.
4.2 Beräkningsmetod II
Metoden refererar till "Allmän introduktion till soldesign- 
serien och programmanualer", Frank Bason, vilken är omarbetad 
för svenska förhållanden av Gunnar Sedën, Energo. îîetoden 
utnyttjar en serie programkort i kombination med en Texas 
miniräknare, TI 59.
Soldata har erhållits från SMHI:s supplement till årsboken, 
"Measurements of solar radiation in Sweden", vilka redovisas 
i form av månatlig globalstrålning mot en horisontell yta på 
jorden. Medelvärden finns enbart för perioden 1965 - 75.
För övrigt samma indata som i Beräkningsmetod I.
4.3 Energibalans
Resultatet från de båda beräkningsmetoderna framgår av om- 
stående stapeldiagram samt redovisas även numeriskt i tabell­
bilagorna B1 och B2.
Av diagrammet framgår att en lutning mellan 30 och 45' rela­
tivt horisontalplanet synes ge det största energibidraget un­
der ett helt år, vilket gäller för båda beräkningsmetoderna. 
Tendensen pekar mot 30' lutning.
Enligt Ifetod I är 1-glasförsedda solfångare något (< 5 %) ef­
fektivare än 2-glas vid lutning mellan 0 och 45' mot horison­
talplanet, medan någon påtaglig skillnad ej noteras vid större 
lutningsvinkel. Enligt Ifetod II är ur energisynpunkt 2-glas 
generellt bättre (c:a 10 %) än 1-glas. Beräkningsmetoderna 
ger således något olika resultat avseende förhållandet mellan 
1- och 2-glas.
De båda metoderna ger större avvikelser avseende resultatet 
över insamlad solenergi under året, vilket motiverar en kom­
mentar.
Av bilagda tabellerna B1 och B2 framgår att resultatet enligt 
Metod II är väsentligt lägre än motsvarande enligt Ifetod I. 
Speciellt vintertid är avvikelserna mycket stora. Erfaren­
heter från en experimentanläggning i Borås visar emellertid 
att energitillskottet under kalla vinterdagar kan vara bety­
delsefullt om kollektortemperaturen är låg, vilket är fallet 
här. Det kan tyda på att Ifetod II kan resultera i viss under­
värdering, eftersom temperaturen i själva solvärmeackumulatom 
speciellt vintertid är låg (+20 à 30'C).
Den begränsade erfarenhet som föreligger har vidare visat att 
trögheten vid uppstartning av anläggningen på morgonen är 
större än vad som förutsätts i Ifetod I. Detta tvder på att 
resultatet enligt denna metod är övervärderat i jämförelse 
med praktiska värden.
Med hänvisning till ovanstående och i brist på bättre underlag 
tillämpas här medelvärdet av resultatet fr|n de båda beräk­
ningsmetoderna. Med 30' lutning och 150 m solfångaryta skulle 
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Initialkostnaderna för solfångaranläggningama med tillhörande 
utrustning beräknas bli enligt följande:
Mölnlycke Ytterby
Typ av solfångare: 1-glas 2-glas 2yglas 2-g!Las
Solfångare 95,.000 110,.000 95,.000 110..000
Rörinstallation 110,.000 110,.000 125,.000 125,.000
Byggkostnader 30,.000 30..000 30,.000 30,.000
235..000 250..000 250,.000 265..000
Projektering 50,.000 50..000 50,.000 50..000
Totalt Kronor 285,.000 300..000 300..000 315..000
Cm man utgår från 10 % kalkylränta blir kapitalkostnaderna med 
1-glasförsedda solfångare c:a 33.400:- kr/år för Mölnlycke 
resp. 35.200:- kr/år för Ytterby. Med 2-glas ökar kostnaderna 
med c:a 1.000:- kr/år i resp. anläggning.
Avskrivningstiden antas till 15 år för solfångarna, 20 år för 
rörinstallationer och konsultarvode respektive 60 år för bygg­
kostnaderna .
5.2 Drift- och underhållskostnader
Pumpdrift erfordras inom solfångar- och varmvattenberedarkret- 
sama, vilka antas vara i drift c:a 1 200 timmar per år. Pump- 
effekt 1 kW totalt.
Underhållskostnaderna antas till 1,5 - 2,0 % av initialkostna­
derna exklusive konsultarvode.
Elkostnaderna baseras på en effektavgift av 200:-- kr/år och en








De två beräkningsmetoderna ger olika resultat av årlig energi­
vinst. Med hänsyn till de begränsade erfarenheter som före­
ligger finns det grund för reduktion av det högre resultatet 
som erhålls med Metod I. Samtidigt kan vi peka på motiv för 
én höjning av det lägre resultatet som erhålls med Metod II.
Då någon exakt värdering ej kan göras, finner vi det lämpligt 
att som beräkningsresultat tillämpa medelvärdet av resultatet 
av de två beräkningsmetoderna. Vid 30' lutning av solfångarna 
beräknas här aktuella objekt därigenom kunna erhålla cirka 
90 MWh per år för respektive anläggning med givna förutsätt­
ningar .
Årskostnaderna, dvs kapital-, drift- och underhållskostna­
derna, blir för Mölnlycke enligt beräkningarna c:a 38.400 kr/år 
med 1-glas resp. 40.400:- kr/år med 2-glas-försedda solfångare. 
Ptotsvarande värde för Ytterby är 40.200:- resp. 42.200:- kr/år.
Detta ger ett pris för insamlad solenergi av cirka 426:- à 
450:- kr/MKh för Mölnlycke resp. 445:- à 470:- kr/MWh för 
Ytterby.
3
Eldningsoljan kostar för närvarande 1.100:- kr/m och oljebase- 
rad värmeenergi skulle då betinga ett pris av c:a 150:- kr/MS7h.
Följaktligen är de studerade anläggningarna för att ta till 
vara solenergi ej lönsamma med dagens energipriser.
Omstående diagram påvisar de ekonomiska förhållanden som upp­
står vid eventuella energiprishöjningar. Till exempel, vid 
en årlig energiprishöjning av 15 % blir anläggningen lönsam 
efter 8 år.
Varmvattenberedning inom vårdsektorn förorsakar totalt sett en 
stor energiförbrukning. Då behovet är jämnt fördelat över 
året i dessa anläggningar är de intressanta objekt för sol­
värmeteknik. Mot denna bakgrund finns det anledning att för­
verkliga här studerad anläggning, dels för att spara energi 
och dels för att skaffa erfarenhet inom området. Då beräk­
ningarna ej ger någon klar anvisning avseende valet av sol­
fångare (1- alternativt 2-glastäckning) syns det motiverat att 
för erfarenhetsutbyte exempelvis utrusta Mölnlycke sjukhem med 
solfångare av 1-glastyp och Ytterby sjukhem av 2-glastyp.
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Tabell B2. Insamlad solenergi (MMh) - Ytterby sjukhem
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